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Cílem práce je vypracovat bilanční srovnání zapojení variant s vysokootáčkovým 
a plnootáčkovým VT dílem parní turbíny a pro zvolenou vhodnější variantu vypracovat 
další optimalizaci. Optimalizace začíná průtočnou částí, pokračuje volbou profilu a 
konstrukčními výpočty. Pro nakreslení závěrečného podélného řezu VT dílem je 
provedena kontrola rotoru a základní výpočty potrubí. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA: 




The target of this work is to created balance comparIsion of versions of high 
speed and standard speed HP parts of steam turbine and for the more suitable version to 
make optimization. Optimization consists of flow part, choosen profile blades and 
construction calculations. Control calculations for rotor and pipeline were made in order 
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VYSOKOTLAKÝ DÍL PARNÍ TUBÍNY 65MW 
1. ÚVOD 
Cílem práce je vypracovat výpočty bilančních schémat a návrhy průtočné části 
pro dvě varianty vysokotlakého dílu parní turbíny (dále jen VT díl).  
První moţná varianta je plnootáčkový VT díl (3000 ot/min) a druhá 
s vysokootáčkovým VT dílem (5500 ot/min) připojeným přes převodovku ke generátoru 
a na straně páry k středotlakému a nízkotlakému dílu (dále jen STNT díl).  
Následně je třeba zvolit vhodnější z variant a vypracovat její další optimalizaci 
průtočné části.  
Na základě těchto dat vypracovat výkres – podélný řez VT dílem. Údaje a detaily, 
které bude třeba při vytváření výkresové dokumentace, a které nevycházejí z výpočtů 
charakterizovaných zadáním práce (bilance, průtočné části), budou vhodně zvoleny na 
základě konzultací a firemní praxe ŠKODA POWER, tak aby byl výkres co nejúplnější. 
Ze zadání pro výpočty vyplývá ţe, turbína je dvoutělesová a skládá se z VT dílu a 
jednoho STNT dílu.  
Do bilančního schématu jsou také definovány další komponenty, které 
charakterizují výsledné parametry, jsou to: 2 vysokotlaké ohříváky (dále jen VTO), dva 
nízkotlaké ohříváky (dále jen NTO), napájecí nádrţí s odplyňovákem (dále jen ODPL), 
axiální výstup z STNT dílu do kondenzátoru, vzduchem chlazený kondenzátor, 
generátor vstupní páry, přihřívák páry mezi VT a STNT dílem, vstupní regulační ventil 
před VT dílem a záchytný ventil před STNT dílem. 
V návrhu a další optimalizaci vycházím z parametrů definovaných v zadání práce 
a dalších hodnot zvolených na základě informací od konzultanta diplomové práce za 
firmu ŠKODA POWER, které zohledňují pouţívaná zařízení ve výrobě a empirické 
hodnoty ověřené v praxi. 
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2. BILANČNÍ NÁVRH 
V základním bilančním návrhu určím mnoţství páry proudící do turbíny, které 
bude stěţejní pro další výpočty návrhu průtočné části turbíny. 
Parametry dopočtených entalpií, entropií, tlaků a teplot jsou vypočteny pomocí 
excelového výpočtového programu X Steam Tables (parní tabulky). Všechny výpočty 
byly provedeny pomocí excelového výpočtového programu, který byl vytvořen 
speciálně za účelem zpracování této diplomové práce, obsahuje všechny potřebné 
vzorce pro výpočet bilančního schématu. Vzorce jsou v této práci vţdy u výpočtů 
uváděné. Náhled bilančního schématu je v kapitole příloha jako PŘÍLOHA č.1. 
2.1. ZADANÉ A VOLENÉ PARAMETRY 
 
tlak páry na spouštěcím ventilu     p1 100 bar 10 Mpa 
teplota páry na spouštěcím ventilu 
 
t1 380 °C 
 
  
výkon na svorkách generátoru 
  
Pg 65 MW 
 
  




   
pk 0,2 bar 0,02 Mpa 
otáčky turbíny 






teplota napájecí vody za posledním ohřívákem tNV 240 °C     
 
tab. 2.1.a - základní zadané parametry 
 
tlaková ztráta ve spouštěcím regulačním ventilu     Δp(ΔH) 3 % 0,97 
tlaková ztráta na záchytném ventilu STNT dílu (ŠP pozn.) 
 
Δp 1,5 % 0,985 
zvětšení izoentropického spádu vlivem reheat faktoru 
  
rf 1,035 
  ohřátí chladící vody v kondenzátoru 
   
Δtv   
  koncový teplotní rozdíl v kondenzátoru 
   
δtk   
  tlaková ztráta mezi výstupem z turbíny a kondenzátorem 
 
Δpk   
  počet ohříváků kondenzátu 
    
NTO 2 
  teplota odplynění 
     
to 160 °C 
 tlakové ztráty v potrubí regeneračních odběrů ODPL (ŠP pozn.) 
 
Δp 10 % 0,9 
tlakové ztráty v potrubí regeneračních odběrů VTO, NTO (ŠP pozn.) Δp 4,5 % 0,955 
 
tab. 2.1.b - základní a volné parametry 
 
 
tab. 2.1.c – základní a volené parametry 
  
klouzavé parametry vstupních tlaků         
bez regulace - regulační stupeň A-kolo 
    2X NTO, 2XVTO 
      totální ostřik 
      vzduchová kondenzace, teplota za NT dílem tk 60 °C 
 celkové mechanické ztráty 
  
0,7 MW 
 účinnost generátoru 
   
98,75 % 0,9875 
účinnost převodovky 
   
99 % 0,99 
přihřívák páry, parametry přihřáté páry t3 380 °C 
 tlaková ztráta přihříváku 
 
Δp 13 % 0,87 
měrná tepelná kapacita vody   Cp 4,187 kJ/kg°C   
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obr. 2.2.a – obecné schéma expanzí na tělesech turbíny a ventilech 
 
2.2.1. VSTUPNÍ PARAMETRY PÁRY DO TURBÍNY 
Vycházíme ze zadaných parametrů páry, které mají vstupovat do turbíny přes 
první regulační ventil (tab. 2.2.1.a.). Regulační ventil sníţí parametry vstupní páry 
tlakovou ztrátou 3%, tedy uvaţujeme proces škrcení páry, přičemţ je zachována 
hodnota entalpie páry, ale sniţuje se tlak.  
 
Vstupní parametry páry před ventilem 
p1 100 bar 
t1 380 °C 
i1(p1,i1) 3033,109579 kJ/kg 
 
tab. 2.2.1.a. vstupní parametry páry, před regulačním ventilem 
 
Pro novou hodnotu tlaku na vstupu dohledáme další parametry, entalpie zůstává. 
Výsledku jsou uvedeny v tabulce (tab. 2.2.1.b.) níţe.  
 
vstupní parametry na vstupu do turbíny, za regulačním ventilem 
ztráta na regulačním ventilu   Δp 0,97  
tlak     p1´ 97 bar 
teplota (p1´, i1´) 
 
t1´ 377,6961 °C 
entalpie 
  
i1´ 3033,11 kJ/kg 
entropie (p1´, i1´)   s1´ 6,128674 kJ/kgK 
 
tab. 2.2.1.b. výstupní parametry páry do turbíny, za regulačním ventilem 
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2.2.2. VÝSTUPNÍ PARAMETRY PÁRY Z TURBÍNY 
Optimalizace výstupních parametrů páry z turbíny respektive z STNT dílu je 
sloţitější proces. V první fázi vycházíme z předpokladů izoentropické expanze do tlaku 
kondenzátoru (vzduchový kondenzátor pk = 0,2 bar). To je nutné proto, abychom se 
dostali k prvnímu odhadu termodynamické účinnosti turbíny a mohli vůbec ve 
výpočtech pokračovat. Výsledky izoentropické expanze jsou uvedeny v (tab. 2.2.2a.). 
 
výstupní parametry na výstupu z STNT dílu, izoentropická expanze 
tlak v na výstupu STNT (konden.) pk 0,2 bar 
entalpie po izoentropické exp. (pk, s1´) ik 2016,315 kJ/kg 
      izoentropický spád 
 
ho 1016,795 kJ/kg 
 
tab. 2.2.2.a. – výpočet hodnot výstupní páry z STNT při izoentropické expanzi 
 
V další fázi jiţ byla zvolena termodynamická účinnost celé turbíny, a tedy bylo 
moţné provést, zatím ne zcela přesnou expanzi na turbíně a zvolit přesněji entalpii na 
výstupu z STNT dílu respektive celkový entalpický spád zpracovaný na turbíně. Tento 
postup v návrhu neuvaţuje přihřívání páry. Termodynamická účinnost byla definována 
hodnotou 85%, jejíţ dosaţení je popsáno dále v práci (kap. 2.3.1.). Výsledky této 
expanze jsou uvedeny v (tab. 2.2.2.b.). 
 
výstupní parametry na výstupu z STNT dílu     
tlak v na výstupu STNT (konden.) pk 0,2 bar 
entalpie po izoentropické exp. (pk, s1´) ik 2016,315 kJ/kg 
      izoentropický spád 
 
ho 1016,795 kJ/kg 
reálný entalpický spád (s Tdi) h 864,2754 kJ/kg 
reálná entalpie na výstupu z T. ik´ 2168,834 kJ/kg 
entropie na výstupu 
 
sk´ 6,586403 kJ/kgK 
 
tab. 2.2.2.b. – výpočet hodnot výstupní páry z STNT při expanzi s předběţnou termodynamickou 
účinností celé turbíny 85% 
 
Poslední fáze optimalizace výstupních parametrů páry za turbínou respektive 
STNT dílem proběhla pomocí parametrů na posledním (ve směru toku páry turbínou) 
nízkotlakém ohříváku NTO1, jehoţ parametry páry pro ohřev napájecí vody a řazení 
jako poslední z odběrů jsou definující pro stav páry na tomto odběru (NTO1), který je 
posledním z odběrů u konce STNT dílu turbíny. Dále pak byly zvoleny 
termodynamické účinnosti rozdílné pro VT díl (85%) a STNT díl (89%), postup je 
uveden dále v práci (kap. 2.3.1.). Nakonec necháme páru expandovat s účinností STNT 
dílu aţ do tlaku kond. (pk = 0,2 bar). Výsledné hodnoty na výstupu z STNT dílu a 
celkový spád na celou turbínu jsou uvedeny v (tab. 2.2.2.c.). 
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výstupní parametry páry na výstupu z STNT dílu REVIDOVANÁ 
      entropie v místě odběru 
 
s´NTO1 6,998892 kJ/kgK 
reálná entalpie v místě odběru i´NTO1 2527,407 kJ/kg 
tlak v na výstupu STNT (konden.) pk 0,2 bar 
entalpie po izoentropické exp. ik 2306,279 kJ/kg 
(pk, s´NTO1) 
    izoentropický spád 
 
ho 221,1278 kJ/kg 
reálný entalpický spád (s Tdi) h 187,9586 kJ/kg 
reálná entalpie na výstupu z T. ik´ 2339,448 kJ/kg 
entropie na výstupu 
 
is´ 7,098436 kJ/kgK 
 
tab. 2.2.2.c – optimalizované parametry výstupní páry z turbíny a celkový entalpický spád na 
turbíně 
 
2.2.3. OVLIVNĚNÍ ENTALPICKÉHO SPÁDU REAHEAT FAKTOREM 
Reheat faktor (součinitel zpětného vyuţití ztrát) uvaţuje vliv zpětného ohřátí páry 
od komponentů turbíny, které mají akumulovanou energii z provozu, a tedy zpomalují 
ztrátu parametrů páry. Hodnota reheat faktoru je volená (v rozmezí 1,02 – 1,08) rf = 
1,035 na základě podkladů [2]. Výsledky viz. (tab. 2.2.3.a.). 
 
5371,1949586,187035,1´  hrfh  
 
navýšení spádu vlivem reheat faktoru     
   entalpický spád h 187,9586 kJ/kg 
rf 1,035 
 
entalpický spád + RH faktor h´ 194,5371 kJ/kg 
 
tab. 2.2.3.a. – ovlivnění entalpického spáru reheat faktorem (RH) 
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2.2.4. ROZDĚLENÍ CELKOVÉHO OHŘÁTÍ NA JEDNOTLIVÉ OHŘÍVÁKY 
Způsob odvodu kondenzátu z ohříváků je zvolen kaskádový, tedy vlivem 
tlakového spádu je transportován z VTO aţ do ODPL a podobně z NTO do 
kondenzátoru. Zde se volí konstantní poměr absolutních teplot za a před ohřívákem. 
Označení (n) je počet ohříváků, přičemţ je ODPL povaţován za rovnocenný ostatním 















Rozdělení teplot pro NTO po ODPL 
počet NTO vč. ODPL   n 3 
 teplota nap. vody za posl. ohřív. tNV 240 °C 
teplota kondenzátu   tk 60 °C 
teplota odplynění   todpl 160 °C 
ohřev nap. vody v NTO a ODPL Δt 33,33333 °C 
zaokrouhleno   Δt 33 °C 
      teplota za kondenzátorem tk 60 °C 
teplota za prvním NTO1 tNTO1 93 °C 
teplota za druhým NTO2 tNTO2 127 °C 
teplota za nap. nad. a ODPL tODPL 160 °C 
 














Rozdělení teplot pro VTO po ODPL 
počet VTO   n 2 
 teplota nap. vody za posl. ohřív. tNV 240 °C 
teplota kondenzátu   tk 60 °C 
teplota odplynění 
 
todpl 160 °C 
ohřev nap. vody v NTO a ODPL Δt 40 °C 
zaokrouhleno   Δt 40 °C 
      teplota za ODPL 
 
tODPL 160 °C 
teplota za VTO1 
 
tVTO1 200 °C 
teplota za VTO2 
 
tVTO2 240 °C 
 
tab. 2.2.4.b. – teplotní rozdělení pro VTO 
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2.3. VOLBA DALŠÍCH VELIČIN PRO VÝPOČET TEPELNÉHO 
SCHÉMATU 
2.3.1. VOLBA VNITŘNÍ TERMODYNAMCKÉ ÚČINNOSTI 
Zde je moţné vycházet z empirických hodnot účinností, jeţ definuje poměr 
vstupního tlaku páry a výkonu turbíny, poté pomocí křivky (A) odečíst hodnotu 
odhadované termodynamické vnitřní účinnosti viz (obr. 2.3.1.a.). 
 
 
obr. 2.3.1.a. – graf pro odečtení vnitřní termodynamické účinnosti [1] 
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Výsledky pak budou odpovídat viz (tab. 2.3.1.a). 
 
výkon na svorkách generatoru Pg 65 MW 







turbíny   PMW 66,52278481 MW 
vstupní tlak za vs. ventilem p1´ 9,7 Mpa 
poměr p1/PMW 
 
p1´/PMW 0,145814701 Mpa/MW 
křivka A - dvoutělesové 
   volba z grafu 
  vnitřní termodynamická účinnost 85 % 
 
tab. 2.3.1.a. – tabulka volby termodynamické účinnosti z grafu 
 
Pro přesnější výpočty byla volba termodynamické vnitřní účinnosti volena dle 
předpokladů konzultanta firmy ŠKODA POWER. Účinnost byla rozdělena pro VT díl a 
STNT díl, přičemţ STNT díl disponuje vyšší účinností neţ VT díl. Výsledkem volby 
termodynamické účinnosti tedy bude viz (tab. 2.3.1.b.). Termodynamická účinnost (dále 
jen Tdi). 
 
vnitřní termodynamická účinnost VT 85 % 
vnitřní termodynamická účinnost STNT 89 % 
ŠKODA POWER: doporučení 85% VT, 89% STNT 
  
tab. 2.3.1.b. – skutečné zvolené hodnoty termodynamických účinností 
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obr. 2.3.2.a – obecné schéma zapojení ohříváků NTO, VTO 
 
Abychom mohli dopočítat mnoţství potřebné vstupní páry na turbínu, je třeba 
nejdříve zjistit odběrové mnoţství páry pro ohříváky, tedy je nutné zahájit výpočty 
volbou základních parametrů pro regenerační ohříváky VTO, NTO. 
Nyní je nutno zvolit koncové teplotní rozdíly (viz tab. 2.3.2.a.) mezi teplotami 
napájecí vody na výstupu z ohříváků (tab. 2.3.2.b.) a teplotami na mezi sytosti páry (tab. 
2.3.2.c.), odpovídající odběrovým tlakům v ohřívacích (tab. 2.3.2.d.). 
Teplotní rozdíly ovšem záleţí na teplosměnných plochách ohříváků. U NTO se 
teplotní rozdíl volí menší neţ u VTO, coţ symbolizuje menší plochy ve VTO 
ohřívácích. Velké plochy VTO ohříváků znamenají, díky vyuţití vysokých parametrům 
páry, větší ztrátu do okolí. 
U ODPL  je koncový rozdíl teplot roven nule, protoţe se jedná o směšovací 
ohřívák. 
Hodnoty koncových teplotních rozdílů jsou voleny na základě podkladů [1]. 
 
koncový tepl. rozdíl VTO 
 
δVTO 4 °C 
koncový tepl. rozdíl NTO 
 
δNTO 3 °C 
koncový tepl. rozdíl ODPL. δODPL 0 °C 
 
tab. 2.3.2.a. – zvolené hodnoty koncových teplotních rozdílů VTO, NTO 
 
VODA 
teplota za kondenzátorem tk 60 °C 
teplota za prvním NTO 
 
tNTO1 93 °C 
teplota za druhým NTO 
 
tNTO2 127 °C 
teplota za nap. nad. a odpl. tODPL 160 °C 
teplota za prvním VTO 
 
tVTO1 200 °C 
teplota za druhým VTO 
 
tVTO2 240 °C 
 
tab. 2.3.2.b. – teploty napájecí vody za ohříváky 
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Přičtením koncových teplotních rozdílů k teplotám na výstupu z ohříváků 
dostaneme teploty na mezi sytosti. 
 
PÁRA 
teplota na mezi sytosti 
 
t´NTO1 96 °C 
teplota na mezi sytosti 
 
t´NTO2 130 °C 
teplota na mezi sytosti 
 
t´ODPL 160 °C 
teplota na mezi sytosti 
 
t´VTO1 204 °C 
teplota na mezi sytosti 
 
t´VTO2 244 °C 
tab. 2.3.2.c. – teploty na mezi sytosti v ohřívácích 
 
Tlaky jsou voleny na základě odpovídajících teploty na mezi sytosti z parních 
tabulek. 
 
tlak v NTO1 
 
pNTO1 0,877711 bar 
tlak v NTO2 
 
pNTO2 2,702596 bar 
tlak v ODPL 
 
pODPL 6,181392 bar 
tlak v VTO1 
 
pVTO1 16,89056 bar 
tlak v VTO2 
 
pVTO2 35,88428 bar 
 
tab. 2.3.2.d. – tlaky odpovídající teplotám na mezi sytosti, tlaky v ohřívácích 
 
Aby bylo moţné povaţovat tlaky páry na ohřívácích (tab. 2.3.2.d) za odběrové 
tlaky (tab. 2.3.2.f.), je třeba započítat tlakovou ztrátu v potrubí, přičemţ uvaţujeme 
ztrátu potrubí pro ODLP vyšší, protoţe potrubí je delší. Hodnoty tlakových ztrát (tab. 
2.3.2.e.) byly zvoleny na základě informací z firmy ŠKODA POWER. 
 
tlakové ztráty v potrubí regeneračních odběrů ODPL 
 
Δp 10 % 
tlakové ztráty v potrubí regeneračních odběrů VTO, NTO Δp 4,5 % 
 
tab. 2.3.2.e. – zvolené hodnoty tlakových ztrát v potrubí ohříváků 
 
tlak. ztrata v potr. VTO, NTO 
 
0,955 %/100 
tlak ztrata v potr. ODPL 
  
0,9 %/100 
      tlak na odběru NTO1 
 
p´NTO1 0,919069 bar 
tlak na odběru NTO2 
 
p´NTO2 2,829944 bar 
tkla na odběru ODPL 
 
p´ODLP 6,868213 bar 
tlak na odběru VTO1 
 
p´VTO1 17,68645 bar 
tlak na odběru VTO2 
 
p´VTO2 37,57516 bar 
 
tab. 2.3.2.f. – tlaky navýšené o tlakové ztráty v potrubí k ohřívákům, odběrové tlaky 
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Následně určené entalpie (tab. 2.3.2.g.) pro tlaky v ohřívácích při kondenzaci páry 





 entalpie po kond. Páry NTO1  ikNTO1 402,2321 kJ/kg 
entalpie po kond. Páry NTO2 ikNTO2 546,3878 kJ/kg 
entalpie po kond. Páry ODPL ikODPL 675,5747 kJ/kg 
entalpie po kond. Páry VTO1 ikVTO1 870,4627 kJ/kg 
entalpie po kond. Páry VTO2 ikVTO2 1056,68 kJ/kg 
 
tab. 2.3.2.g. – entalpie pro tlaky v ohřívácích po kondenzaci páry 
 
2.3.3. VÝPOČET PARAMENTRŮ NA ODBĚRECH 
Následný výpočet bere v úvahu termodynamické účinnosti VT a STNT a 
postupně dopočítává parametry od vstupu na turbínu po poslední odběr. Konečný 
výsledek posledního odběru (NTO1) byl posledním z prvků optimalizace výstupních 
parametrů páry z STNT dílu (viz kapitola 2.2.2.). 
 
vstupní parametry páry na vstupu do turbíny:     
tlak     p1´ 97 bar 
teplota 
  
t1´ 377,6961 °C 
enatlpie 
  
i1´ 3033,11 kJ/kg 
entropie na vstupu 
 
s1´ 6,128674 kJ/kgK 
(p1´;t1´)           
termodinamická účinnost VT TdiVT 0,85 %/100 
termodinamická účinnost STNT TdiSTNT 0,89 %/100 
 
tab. 2.3.3.a. – výčet známých vstupních parametrů 
 
Výpočet parní strany kaţdého z odběrů vychází vţdy z předchozího výpočtu 
parametrů páry, podle následujícího postupu. 
Na turbíně, zvlášť ke kaţdému dalšímu odběru, provedeme izoentropickou 
expanzi aţ na tlak následujícího odběru, tedy podle parametru entropie na začátku 
expanze a tlaku, který je znám, daného odběru určíme entalpii po izoentropické expanzi. 
Podle entalpie na začátku izoentropické expanze a na konci určíme izoentropický 
spád. 
Určený izoentropický spád násobíme účinností turbíny (pozor VT, STNT), tím 
získáme reálný spád k odběru. 
Pro zjištění entalpie v místě odběru odečteme od entalpie na začátku expanze 
reálný spád k odběru. 
 
PÁRA 
výpočet parametrů páry VTO2 odběru 
tlak v odběru VTO2   p´VTO2 37,57516 bar 
entalpie po inzoentropické exp. iVTO2 2819,209 kJ/kg 
(p´VTO2; s1´) 
    izoentropický spád 
 
hoVTO2 213,9002 kJ/kg 
reálný entalpický spád (s TdiVT) hVTO2 181,8151 kJ/kg 
reálná entalpie v místě odběru i´VTO2 2851,294 kJ/kg 
 
tab. 2.3.3.b. – parametry páry na VTO2 odběru 
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Protoţe měrná tepelná kapacita se v průběhu procesu mění nelze vzít pro výpočet 




výpočet parametrů vody VTO2 odběru     
teplota vody před ohřívákem tvVTO2 200 °C 
teplota vody za ohřívákem tv´VTO2 240 °C 
měrná tepelná kapacita vody Cp 4,187 kJ/kg°C 
entalpie vody před ohřívákem ivVTO2 852,3931 kJ/kg 
entalpie vody za ohřívákem iv´VTO2 1037,523 kJ/kg 
 
tab. 2.3.3.c. – parametry napájecí vody na VTO2 
 
Parametry páry na VTO2 jsou identické s parametry na výstupu z VT dílu (tab. 
2.3.3.d.), protoţe odběr VTO2 je řazen ihned za výstup z VT dílu. 
 
parametry páry na výstupu z VT dílu     
tlak páry     p´VT 37,57516 bar 
enatlpie páry   i´VT 2851,294 kJ/kg 
 
tab. 2.3.3.d. – parametry páry na výstupu z VT dílu 
 
Mezi VT a STNT dílem je řazen přihřívák páry, který mění jen parametry teploty 
zpět na vstupní teplotu před VT dílem. Je také definovaná tlaková ztráta na přihříváku 
páry, ta činí 13%, o kterou bude výstupní tlak z VT dílu sníţen ještě před záchytným 
ventilem a vstupem do STNT dílu. Opět uvaţujeme pro tlakovou ztrátu prostý proces 
škrcení. Parametry viz (tab. 2.3.3.e.). 
 
určení parametrů za přihřívákem páry     
teplota přihřáté páry   t3 380 °C 
tlak před přihřívákem 
 
p´VT 37,57516 bar 
tlaková ztrátat na přihříváku 13% 0,87 
 tlak přihřáté páry (za přihřív.) p3 32,69039 bar 
entalpie za přihřívákem 
 
i3 3180,74 kJ/kg 
(t3, p3) 
    
  
entropie za přihřívákem 
 
s3 6,808741 kJ/kgK 
(t3, p3)           
 
tab. 2.3.3.e. – parametry páry za přihřívákem páry 
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Před vstupem do STNT dílu prochází pára záchytným ventilem STNT dílu, který 
mění parametry tlaku páry o tlakovou ztrátu 1,5%. Jedná se o prostý proces škrcení bez 
změny entalpie. Výsledná pára je jiţ vstupem na STNT díl (tab. 2.3.3.f.). 
 
Učení parametrů za regulačním ventilem  - vstup na STNT díl 
tlaková ztráta reg. ventilu 
 
Δp 0,985 1,5% 
tlak před regulačním ventilem p3 32,69039 bar 
tlak za regulačním ventilem p3´ 32,20004 bar 
entalpie za regulačním ventilem i3´=i3 3180,74 kJ/kg 
entropie za regulačním ventilem s3´ 6,81537 kJ/kgK 
 
tab. 2.3.3.f. – parametry páry za záchytným ventilem, vstup do STNT dílu 
 
Následuje výpočet jednotlivých ohříváků, podle výše uvedeného postupu, 




výpočet parametrů páry na VTO1 odběru 
tlak v odběru VTO1   p´VTO1 17,68645 bar 
entalpie po inzoentropické exp. iVTO1 3020,188 kJ/kg 
(p´VTO1; s3´) 
    izoentropický spád 
 
hoVTO1 160,5524 kJ/kg 
reálný entalpický spád (s TdiSTNT) hVTO1 142,8916 kJ/kg 
reálná entalpie v místě odběru i´VTO1 3037,849 kJ/kg 
entropie v místě odběru 
 
s´VTO1 6,846208 kJ/kgK 
(p´VTO1; i´VTO1) 
     
tab. 2.3.3.g. – parametry páry odběru na VTO1 
 
VODA 
výpočet parametrů vody VTO1 odběru     
teplota vody před ohřívákem tvVTO1 160 °C 
teplota vody za ohřívákem tv´VTO1 200 °C 
měrná tepelná kapacita vody Cp 4,187 kJ/kg°C 
entalpie vody před ohřívákem ivVTO1 675,5747 kJ/kg 
entalpie vody za ohřívákem iv´VTO1 852,3931 kJ/kg 
 
tab. 2.3.3.h. – parametry kondenzátu na VTO1 
 
PÁRA 
výpočet parametrů páry na ODPL odběru     
tlak v odběru ODPL   p´ODPL 6,868213 bar 
entalpie po izoentropické exp. iODPL 2821,625 kJ/kg 
(p´ODPL, s´VTO1) 
    izoentropický spád 
 
hoODPL 216,224 kJ/kg 
reálný entalpický spád (s TdiSTNT) hODPL 192,4394 kJ/kg 
reálná entalpie v místě odběru i´ODPL 2845,409 kJ/kg 
entropie v místě odběru 
 
s´ODPL 6,897045 kJ/kgK 
(p´ODPL; i´ODPL) 
     
tab. 2.3.3.i. – parametry páry odběru na ODPL 
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výpočet parametrů vody ODPL odběru     
teplota vody před ohřívákem tvODPL 127 °C 
teplota vody za ohřívákem tv´ODPL 160 °C 
měrná tepelná kapacita vody Cp 4,187 kJ/kg°C 
entalpie vody před ohřívákem ivODPL 533,5862 kJ/kg 
entalpie vody za ohřívákem iv´ODPL 675,5747 kJ/kg 
 
tab. 2.3.3.j. – parametry kondenzátu v ODPL 
 
PÁRA 
výpočet parametrů páry na NTO2 odběru     
tlak v odběru NTO2   p´NTO2 2,829944 bar 
entalpie po izoentropické exp. iNTO2 2676,072 kJ/kg 
(p´NTO2, s´ODPL) 
    izoentropický spád 
 
hoNTO2 169,3371 kJ/kg 
reálný entalpický spád (s TdiSTNT) hNTO2 150,71 kJ/kg 
reálná entalpie v místě odběru i´NTO2 2694,699 kJ/kg 
entropie v místě odběru 
 
s´NTO2 6,943072 kJ/kgK 
(p´NTO2; i´NTO2) 
     
tab. 2.3.3.k. – parametry páry na NTO2 odběru 
 
VODA 
výpočet parametrů vody NTO2 odběru     
teplota vody před ohřívákem tvNTO2 93 °C 
teplota vody za ohřívákem tv´NTO2 127 °C 
měrná tepelná kapacita vody Cp 4,187 kJ/kg°C 
entalpie vody před ohřívákem ivNTO2 389,595 kJ/kg 
entalpie vody za ohřívákem iv´NTO2 533,5862 kJ/kg 
tab. 2.3.3.l. – parametry kondenzátu na NTO2 
 
PÁRA 
výpočet parametrů páry na NTO1 odběru     
tlak v odběru NTO2   p´NTO1 0,919069 bar 
entalpie po izoentropické exp. iNTO1 2506,73 kJ/kg 
(p´NTO1, s´NTO2) 
    izoentropický spád 
 
hoNTO1 187,9689 kJ/kg 
reálný entalpický spád (s TdiSTNT) hNTO1 167,2923 kJ/kg 
reálná entalpie v místě odběru i´NTO1 2527,407 kJ/kg 
entropie v místě odběru 
 
s´NTO1 6,998892 kJ/kgK 
(p´NTO1; i´NTO1) 
     
tab. 2.3.3.m. – parametry páry na NTO1 odběru 
 
VODA 
výpočet parametrů vody NTO1 odběru     
teplota vody před ohřívákem tvNTO1 60 °C 
teplota vody za ohřívákem tv´NTO1 93 °C 
měrná tepelná kapacita vody Cp 4,187 kJ/kg°C 
entalpie vody před ohřívákem ivNTO1 251,1544 kJ/kg 
entalpie vody za ohřívákem iv´NTO1 389,595 kJ/kg 
 
tab. 2.3.3.n. – parametry kondenzátu na NTO1 
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2.4. TEPELNÁ BILANCE OHŘÍVÁKŮ 
Cílem výpočtů teplené bilance ohříváků je zjištění poměrné hodnoty mnoţství 
odebírané páry pro daný ohřívák ku celkovému mnoţství páry, které bude do turbíny 
dodáváno. Výpočty vychází z [1] a kaţdý vzorec je uveden před tabulkou výsledků. 
Dále je třeba určit účinnost ohříváků, dělíme na VTO a NTO (tab. 2.4.a.). Po dohodě 












tab. 2.4.a. – tabulka účinností ohříváků 
















entalpie v místě odběru 
 
i´VTO2 2851,294 kJ/kg 
entalpie po kondenzaci páry ikVTO2 1056,68 kJ/kg 
entalpie vody před ohřívákem ivVTO2 852,3931 kJ/kg 
entalpie vody za ohřívákem iv´VTO2 1037,523 kJ/kg 
mnoţsví páry odběru   yVTO2 0,108422   
tab. 2.4.1. – tepelná bilance VTO2 
 


















entalpie v místě odběru 
 
i´VTO1 3037,849 kJ/kg 
entalpie po kondenzaci páry ikVTO1 870,4627 kJ/kg 
entalpie vody před ohřívákem ivVTO1 675,5747 kJ/kg 
entalpie vody za ohřívákem iv´VTO1 852,3931 kJ/kg 
mnoţsví páry odběru   yVTO1 0,0764   
 
















celkové mnoţství páry VTO yVTO 0,1849   
entalpie v místě odběru 
 
i´ODPL 2845,409 kJ/kg 
entalpie po kondenzaci páry ikODPL 675,5747 kJ/kg 
entalpie vody před ohřívákem ivODPL 533,5862 kJ/kg 
entalpie vody za ohřívákem iv´ODPL 675,5747 kJ/kg 
mnoţsví páry odběru   yODPL 0,0325   
 
tab. 2.4.3. – tepelná bilance ODPL 
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entalpie v místě odběru 
 
i´NTO2 2694,699 kJ/kg 
entalpie po kondenzaci páry ikNTO2 546,3878 kJ/kg 
entalpie vody před ohřívákem ivNTO2 389,595 kJ/kg 
entalpie vody za ohřívákem iv´NTO2 533,5862 kJ/kg 
mnoţsví páry odběru   yNTO2 0,0530   
 
tab. 2.4.4. – tepelná bilance NTO2 
 


















entalpie v místě odběru 
 
i´NTO1 2527,407 kJ/kg 
entalpie po kondenzaci páry ikNTO1 402,2321 kJ/kg 
entalpie vody před ohřívákem ivNTO1 251,1544 kJ/kg 
entalpie vody za ohřívákem iv´NTO1 389,595 kJ/kg 
mnoţsví páry odběru   yNTO1 0,0479   
 
tab. 2.4.5. – tepelná bilance NTO1 
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2.5. MĚRNÁ PRÁCE 
Nyní určíme měrné práce na VT a STNT dílu. Jejich součet pak bude celkovou 
měrnou prací, která je základem ve výpočtu potřebného mnoţství páry. Měrné práce 
jsou definovány entalpickým spádem, tedy rozdílem entalpií na začátku expanze a na 
konci. 
2.5.1. MĚRNÁ PRÁCE VT DÍLU 
Protoţe na VT dílu je jen jeden odběr, a ten je řazen aţ na výstupu z VT dílu, 
vychází měrná práce z entalpie na vstupu do turbíny a entalpie na odběru VTO2 (tab. 
2.5.1.). 
 
Určení jednotlivých expanzí mezi odběry - VT díl   
entalpie na vstupu do VT dílu i1´ 3033,11 kJ/kg 
ent. na výstupu z VT, odběru VTO2 i´VTO2 2851,294 kJ/kg 
spád na VT dílu k odběru VTO2 h1 181,8151 kJ/kg 
 
tab. 2.5.1. – měrná práce VT dílu 
2.5.2. MĚRNÁ PRÁCE STNT DÍLU 
Měrná práce STNT dílu je součet měrných prací respektive spádů mezi 
jednotlivými odběry, bez mnoţství páry odebrané pro odběry, aţ k výstupním 
parametrům páry (tab. 2.5.2.), (kap. 2.5.3). 
 
Určení jednotlivých expanzí mezi odběry - STNT díl   
entalpie za přihřívákem, vstup STNT i3 3180,74 kJ/kg 
entalpie odběru VTO1 
 
i´VTO1 3037,849 kJ/kg 
spád na STNT dílu k odběru VTO1 h2 142,8916 kJ/kg 
      entalpie v místě odběru VTO1 i´VTO1 3037,849 kJ/kg 
entalpie v místě odběru ODPL i´ODPL 2845,409 kJ/kg 
spád na STNT dílu k odběru ODPL h3 192,4394 kJ/kg 
      entalpie v místě odběru ODPL i´ODPL 2845,409 kJ/kg 
entalpie v místě odběru NTO2 i´NTO2 2694,699 kJ/kg 
spád na STNT dílu k odběru NTO2 h4 150,71 kJ/kg 
      entalpie v místě odběru NTO2 i´NTO2 2694,699 kJ/kg 
entalpie v míste odběru NTO1 i´NTO1 2527,407 kJ/kg 
spád na STNT dílu k odběru NTO1 h5 167,2923 kJ/kg 
      entalpie v místě odběru NTO1 i´NTO1 2527,407 kJ/kg 
entalpie na výstupu STNT dílu Ik 2339,448 kJ/kg 
spád na STNT dílu k výstupu h6 187,9586 kJ/kg 
 
tab. 2.5.2. – měrná práce STNT dílu 
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2.5.3. CELKOVÁ MĚRNÁ PRÁCE TURBÍNY 














1haVT   
 
STNTVTCELK aaa   
 
 
měrná práce - VT díl vč. odběrů       
měrná práce VT dílu   aVT 181,8151 kJ/kg 
      měrná práce - STNT dílu vč. odběrů     
měrná práce STNT vč. odběrů aSTNT 652,4425 kJ/kg 
      celková měrná práce         
celková měrná práce VT + STNT aCELK 834,2577 kJ/kg 
 
tab. 2.5.3. – celková měrná práce turbíny 
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2.6. MNOŢSTVÍ PÁRY, VARIANTA (A) PLNOOTÁČKOVÝ VT DÍL 
2.6.1. MNOŢSTVÍ PÁRY PROUDÍCÍ DO TURBÍNY (A) 
Základem pro výpočet potřebného mnoţství páry je celková měrná práce, 
respektive celkový entalpický spád turbíny, poţadovaný výkon, mechanické ztráty a 




















Mnoţství páry, které proudí do turbíny (VT dílu)   
výkon na svorkách generátoru Pg 65 MW 
mechanická účinnost - mech. ztráty m  0,7 MW 
účinnost generátoru 
 
G  0,9875 %/100 
celková měrná práce 
 
aCELK 834,2577 kJ/kg 
mnoţství páry proudící do turbíny Mp 78,90067 kg/s 
 
tab. 2.6.1. – mnoţství páry proudící do turbíny (A) 
 
2.6.2. MNOŢSTVÍ PÁRY PRO JEDNOTLIVÉ OHŘÍVÁKY (A) 
Mnoţství páry pro jednotlivé ohříváky je prostým násobkem poměrného čísla (Y), 
které definuje mnoţství páry (kap. 2.4.). Výsledky viz (tab. 2.6.2.). 
 
pVTOVTO mYm  22  
 
Mnoţsví páry pro jednotlivé ohříváky     
mnoţství páry pro VTO2   mVTO2 8,554541 kg/s 
mnoţství páry pro VTO1 
 
mVTO1 6,03025 kg/s 
mnoţství páry pro ODPL 
 
mODPL 2,561901 kg/s 
mnoţství páry pro NTO2 
 
mNTO2 4,180887 kg/s 
mnoţství páry pro NTO1   mNTO1 3,779885 kg/s 
 
tab. 2.6.2. – mnoţství páry pro jednotlivé ohříváky (A) 
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2.6.3. ZŮSTATKOVÉ MNOŢSTVÍ PÁRY ZA KAŢDÝM ODBĚREM (A) 
Je mnoţství páry, které pokračuje v expanzi za kaţdým daným odběrem (tab. 
2.6.3.). Je prostým odečtením mnoţství páry odběru od mnoţství páry proudící k 
odběru. 
2VTOpSTNT mmm   
11´ VTOSTNTVTO mmm   
… 
 
mnoţství páry proudící do STNT dílu mSTNT 70,34613 kg/s 
mnoţství páry za odběrem VTO1 m´VTO1 64,31588 kg/s 
mnoţství páry za odběrem ODPL m´ODPL 61,75398 kg/s 
mnoţství páry za odběrem NTO2 m´NTO2 57,5731 kg/s 
mnoţství páry za odběrem NTO1 m´NTO1 53,79321 kg/s 
 
tab. 2.6.3. – mnoţství páry pokračující za kaţdým z odběrů (A) 
 
2.7. TECHNICKÝ VÝKON TURBÍNY VARIANTA (A) 
PLNOTÁČKOVÝ VT DÍL 
Technickým výkonem turbíny se rozumí výkon, který musí turbína dodávat 
generátoru, aby pokryla všechny ztráty a na svorkách generátoru byla poţadované 
hodnota elektrického výkonu. 
2.7.1. TECHNICKÝ VÝKON VT DÍLU (A) 
Pro VT díl bude výpočet výrazně jednodušší, protoţe první odběr je aţ za VT 
dílem. Výpočet tedy bude podle následujícího vztahu. 
 
)´´( 1 VTpVT iimPt   
 
entalpie na stupu do VT dílu i1´ 3033,11 kJ/kg 
entalpie na výstupu z VT dílu i´VT 2851,294 kJ/kg 
mnoţství páry na vstupu do VT dílu Mp 78,90067 kg/s 
technický výkon VT dílu   PtVT 14,34534 MW 
 
tab. 2.7.1. – technický výkon VT dílu turbíny (A) 
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2.7.2. TECHNICKÝ VÝKON STNT DÍLU (A) 
Výpočet technického výkonu STNT dílu bude náročnější, protoţe je nutné 
uvaţovat úbytky mnoţství páry vlivem odběrů. Výpočet bude podle následujícího 
























technický výkon STNT dílu PtSTNT 51478,16 W 
        51,47816 MW 
 
tab. 2.7.2. – technický výkon STNT dílu (A) 
 
2.7.3. CELKOVÝ TECHNICKÝ VÝKON TURBÍNY (A) 
Je prostým součtem technických výkonů VT a STNT dílu. 
 
STNTVT PtPtPt   
 
celkový techický výkon turbíny Pt 65,82349 MW 
 
tab. 2.7.3. – celkový technický výkon turbíny (A) 
 
2.8. MNOŢSTVÍ PÁRY, VARIANTA (B) VT DÍL NA PŘEVODOVCE 
2.8.1. MNOŢSTVÍ PÁRY PROUDÍCÍ DO TURBÍNY (B) 
Pro výpočet a srovnání varianty (B) VT dílu připojeného přes převodovku se 
bilanční schéma mění v bodě, kdy jsou uvaţované odlišné mechanické ztráty pro VT a 
STNT díl, připočítává se také účinnost převodovky. Coţ celé mění hodnotu mnoţství 





















Mnoţství páry, které proudí do turbíny (VT dílu)   
výkon na svorkách generátoru Pg 65 MW 
mech. Ztráty VT dílu     0,065 MW 
mech. Ztráty STNT dílu     0,5 MW 




celková měrná práce 
 
aCELK 834,2577 kJ/kg 
mnoţství páry proudící do turbíny mp 79,69749 kg/s 
 
tab. 2.8.1. – mnoţství páry na vstupu do turbíny (B) 
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2.8.2. MNOŢSTVÍ PÁRY PRO JEDNOTLIVÉ OHŘÍVÁKY (B) 
 
Mnoţsví páry pro jednotlivé ohříváky     
mnoţství páry pro VTO2   mVTO2 8,640933 kg/s 
mnoţství páry pro VTO1 
 
mVTO1 6,091149 kg/s 
mnoţství páry pro ODPL 
 
mODPL 2,587774 kg/s 
mnoţství páry pro NTO2 
 
mNTO2 4,223109 kg/s 
mnoţství páry pro NTO1   mNTO1 3,818057 kg/s 
 
tab. 2.8.2. – mnoţství páry pro jednotlivé hříváky 
2.8.3. ZŮSTATKOVÉ MNOŢSTVÍ PÁRY ZA KAŢDÝM ODBĚREM (B) 
 
mnoţství páry proudící do STNT dílu mSTNT 71,05655 kg/s 
mnoţství páry za odběrem VTO1 m´VTO1 64,9654 kg/s 
mnoţství páry za odběrem ODPL m´ODPL 62,37763 kg/s 
mnoţství páry za odběrem NTO2 m´NTO2 58,15452 kg/s 
mnoţství páry za odběrem NTO1 m´NTO1 54,33646 kg/s 
 
tab. 2.8.3. – zůstatkové mnoţství páry za odběry 
 
2.9. TECHNICKÝ VÝKON TURBÍNY VARIANTA (B) VT DÍL 
PŘIPOJENÝ PŘES PŘEVODOVKU 
2.9.1. TECHNICKÝ VÝKON VT DÍLU (B) 
 
entalpie na stupu do VT dílu i1´ 3033,11 kJ/kg 
entalpie na výstupu z VT dílu i´VT 2851,294 kJ/kg 
mnoţství páry na vstupu do VT dílu Mp 79,69749 kg/s 
technický výkon VT dílu   PtVT 14,49021 MW 
 
tab. 2.9.1. technický výkon VT dílu (B) 
 
2.9.2. TECHNICKÝ VÝKON STNT DÍLU (B) 
 
technický výkon STNT dílu PtSTNT 51998,03 W 
        51,99803 MW 
 
tab. 2.9.1. – technický výkon STNT dílu (B) 
 
2.9.3. CELKOVÝ TECHNICKÝ VÝKON TURBÍNY (B) 
 
celkový techický výkon turbíny Pt 66,48824 MW 
 
tab. 2.9.3. – celkový technický výkon turbíny (B) 
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2.10. SROVNÁNÍ VARIANT A,B V BILANCI 
Z uvedených hodnot vyplývá, ţe by pro variantu (B) tedy vysokootáčkový VT díl 
(5500 min
-1) mělo být třeba větší mnoţství páry. Z toho faktu by bylo moţné usoudit, ţe 
bude výhodnější pouţití plnoototáčkového VT dílu (A). Ale je třeba brát v úvahu, ţe 
bilanční výpočet je zatím v návrhové fázi a hodnoty nejsou konečné. 
Návrh průtočné části VT dílu pomocí programu Turbina Delphy upraví účinnosti 
jednotlivých stupňů. Předpokládá se, ţe vzniknou i změny o v oblasti tlaků na odběrech, 
tedy bilance by byla třeba opravit o nová data a interace mezi výpočtem průtočné části a 
odběrových mnoţství respektive celkového mnoţství páry jdoucí na turbínu by se 
několikrát opakovala. Tuto úpravu tepelné bilance dále nerozvádím, výpočet je vzorový. 
Pro tento typ optimalizace jsou určeny specializované softwary firem, které se návrhem 
a výrobou turbín zabývají.  
Finální výběr varianty se uskuteční aţ po výpočtech lopatkových plánů respektive 
průtočné části, kdy bude zřejmá zejména náročnost zařízení na výrobu a tedy její 
předpoklad finančních nákladů. Zejména jednoduchost a vyšší účinnost turbíny budou 
rozhodujícími parametry pro výběr varianty. 
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3. NÁVRH PRŮTOČNÉ ČÁSTI 
V návrhu průtočné části se budou vytvářet lopatkové plány pro kaţdou z variant 
(A,B). Z lopatkových plánů vyplyne počet stupňů VT dílu, účinnosti jednotlivých 
stupňů a další parametry kaţdého jednoho stupně. Na základě těchto parametrů bude 
zvolena jedna z variant VT dílu. Pro výpočet průtočných částí je pouţit software 
TurbinaDelphy.  
3.1. PRVOTNÍ NÁVRH PRŮTOČNÉ ČÁSTI VT DÍLU 
Pro potřebu prvotního návrhu a volby jedné z variant VT dílu k další optimalizaci 
pouţijeme jednotný optimální poměr rychlostí u/c0 = 0,48 na kaţdý výpočtový stupeň.  
Zvolený u/c0 je optimální na patě lopatky, program ho uvaţuje na středním 
průměru, tedy je moţné poměr výšit. Ale pro tuto fázi výpočtu postačí optimální 
hodnota na patě. 
3.1.1. PRŮTOČNÁ ČÁST (A) PLNOOTÁČKOVÝ VT DÍL 
Z uvedených výsledků níţe (tab. 3.1.1.a.), (obr. 3.1.1.a) vyplývá, ţe VT díl 




hmotnostní tok páry M = 78,9007 kg/s 
parametry páry na vstupu p1 = 9,7 MPa, t1 = 377,6960 °C 
otáčky n = 3000 1/min 
poţadovaný výstupní tlak p2 = 3,7575 MPa 
totální ostřik 
A kolo 
opt. poměru rychlostí u/c0 = 0,48  
patní průměr Dp = 0,75 m, Dpx = 0,6 m 
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tab. 3.1.1.a. – tabulka výsledků lopatkového plánu opt. varianty (A) 
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obr. 3.1.1.a. – schéma průtočné části VT dílu var. (A) 
 
3.1.2. PRŮTOČNÁ ČÁST (B) VYSOKOOTÁČKOVÝ VT DÍL 
Z uvedených výsledků níţe (tab. 3.1.2.a.), (obr. 3.1.2.a) vyplývá, ţe VT díl 




hmotnostní tok páry M = 79,6975 kg/s 
parametry páry na vstupu p1 = 9,7 MPa, t1 = 377,6960 
otáčky n = 5500 1/min 
poţadovaný výstupní tlak p2 = 3,7575 MPa 
totální ostřik 
A kolo 
opt. poměru rychlostí u/c0 = 0,48  
patní průměr Dp1 = 0,65 m, Dpx = 0,35 m 
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tab. 3.1.2.a. - tabulka výsledků lopatkového plánu opt. varianty (B) 
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obr. 3.1.2.a. - schéma průtočné části VT dílu var. (B) 
 
3.1.3. SROVNÁNÍ VARINAT A VÝBĚR 
Z uvedených výsledků vyplívá, ţe varianta (A) s plnootáčkovým VT dílem bude 
náročnější na výrobu (vyšší počet stupňů) neţ varianta (B) s vysokootáčkovým VT 
dílem. Také se předpokládá, ţe po optimalizaci bude mít typ (A) niţší účinnost oproti 
variantě (B), a to zejména z důvodu předpokladu pouţití delších lopatek v 
optimalizované variantě (B).  
Je třeba brát v úvahu, ţe převodovka potřebná pro variantu (B) je nákladná 
součást a cenu celkového soustrojí výrazně zvyšuje. 
Výběr varianty proběhl na základě konzultací s konzultantem ŠKODA POWER a 
výsledkem je varianta (B) s vysokootáčkovým VT dílem (5500 1/min) připojeným 
k STNT dílu a generátoru přes převodovku. 
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3.2. OPTIMALIZACE ZVOLENÉ VARIANTY (B) 
Při detailnějším návrhu zvolené varianty (B) vysokootáčkového VT dílu (5500 
1/min) bylo přihlédnuto k několika faktorům. 
Při návrhu byl pouţit optimální poměr rychlostí (u/c0 = 0,48) , který je ovšem 
vztaţen k patě lopatky a program ho bere ke střednímu průměru. Tedy bylo třeba jeho 
hodnotu navýšit a pokračovat v optimalizaci. 
Po konzultaci s firmou ŠKODA POWER byla vyhodnocena minimální délka 
první lopatky rozváděcího A-kola (pro VT 5500 1/min) 15 mm. Dále se při optimalizaci 
přihlíţelo k vyrovnanějšímu rozloţení výkonu na stupeň, coţ mělo další vliv na volbu 
u/c0 a rozměry lopatek. 
 
3.2.1. LOPATKOVÉ PLÁNY OPTIMALIZACE VARIANTY (B) 
Z výsledků (tab. 3.2.1.b) a (obr. 3.2.1.a.) vylívá, ţe při další optimalizaci vybrané 
varianty bylo třeba provést další úpravy a narostla jak účinnost, tak počet stupňů. 
V prvé řadě bylo třeba optimalizovat přesněji poměr rychlostí (u/c0) na patě lopatky, 
protoţe, jak bylo výše uvedeno, program počítá poměr pro střední průměr (Ds). Pro 
tento účel poslouţil jednoduchý přepočet na průměr paty lopatky (tab. 3.2.1.a). Dále 
bylo třeba udrţet zatíţení jednoho stupně v určité normě a s tím i rozloţení zatíţení 
mezi jednotlivými stupni. Bylo také zapotřebí udrţet účinnost stupně poblíţ poţadované 
hodnotě a s tím i délku lopatky. Tyto faktory byly konzultovány s konzultantem firmy 
ŠKODA POWER, výsledky jsou uvedeny v tabulce lopatkového plánu (tab. 3.2.1.b). 
 
scuLpDpDppcu )0/()/()0/(   
 
stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8 
(u/c0)p [-] 0,4806 0,4803 0,4804 0,4801 0,4803 0,4801 0,4802 0,4821 
revize pro volbu (u/c0)s …  
(u/c0)p by se mělo pohybovat kolem 0,48 jako optimum na patě, protože 
program TurbinaDelphy počítá rychlostní poměr na střed lopatky a my ho 
známe optimálně k patě. 
 
 
tab. 3.2.1.a – rychlostní poměr (u/cp) přepočtený na patu lopatky 
 
Z výsledků v lopatkovém plánu vyplývá, ţe se potvrdil předpoklad lepší celkové 
účinnosti v souvislosti s pouţitím delších lopatek a byl zachován menší počet stupňů, 
tedy sloţitost a tím pádem i finanční náročnost je niţší – výhodnější. 
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tab. 3.2.1.b. – lopatkový plán optimalizace varianty (B) 
 
 
obr. 3.2.1.a. - schéma průtočné části optimalizovaného VT dílu var. (B) 
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4. DALŠÍ OPTIMALIZACE VT DÍLU VARIANTY (B) 
V další optimalizace zvolené varianty VT dílu typu vysokootáčkový (5500 
ot/min) bude prováděna výpočtem rychlostních trojúhelníků, volbou vhodných profilů 
lopatek, výpočtem ztrát ve stupních, volbou délky lopatek a pevnostními výpočty 
lopatek. Po této základní optimalizaci je moţné jiţ vykreslit základní výkres průtočné 
části. 
4.1. RYCHLOSTNÍ TROJÚHELNÍKY VT DÍLU 
Výpočty rychlostních trojúhelníků vychází z hodnot lopatkového plánu, které se 
vypočítali pomocí programu Turbina Delphy, navíc je třeba definovat v průběhu 
výpočtů další parametry, které budou při výpočtech uvedeny. Výpočty jsou prováděny 
pomocí softwaru MS Excel do kterého jsou vloţeny potřebné vzorce. V praxi je i pro 




obr. 4.1.a – schéma rychlostních trojúhelníků 
 
Rekapitulace a volba dalších parametrů pro výpočty. Volba reakce na patě 
válcové lopatky a zborcené lopatky. Maximální hodnota reakce na patě pro válcové 
lopatky (0,15), maximální hodnota reakce pro zborcené lopatky na patě (0,28). 
 
otáčky 
   
n[1/min] 5500 
reakce na patě V lopatky 
 
Rp 0,15 
průtokový ztrátový součinitel 
 
Φ 0,97 




tab. 4.1.a – voba parametrů pro výpočet rychl. trojúhelníků 
BC. MIROSLAV MARTINEK   FSI VUT BRNO 2012 





Pouţité vzorce pro výpočty rychlostních trojúhelníků v pořadí jak byly uţity po 
sobě. Výsledkem jsou výpočty v (tab. 4.1.d). 
 
















Dp[m] – patní průměr, Ds[m] – střední průměr, φ[-] – průtokový ztrátový 
součinitel, α1[°] – výstupní úhel z RL 
 
Absolutní rychlost na výstupu RL [m/s]. 
 
]/[)1(20001 smhisRsc   
his [kJ/kg] – isoentropický spád na kaţdý jeden stupeň 
 












Výpočet obvodové rychlosti. 
 
]/[ smnDsu    
 










Relativní rychlost v rozváděcím kole. 
 
]/[111 22 smuwaxwc   
 










Na základě velikosti úhlu β1 relativní rychlosti zvolíme z katalogu profilů 
(PŘÍLOHA č.2) vhodný profil, coţ nám definuje rozsah velikosti úhlu β2. Pro další 
výpočty se budeme v tomto rozsahu pohybovat tak, aby výstupní úhel α2 byl co nejblíţe 
90°. Později po spočtení Machova čísla se volba profilu můţe změnit a hodnotu bude 
třeba přepočíst. 
 
R - 30 - 21A profil oběžných lopatek 
 
použitelný rozsah β2 19 až 24 
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Součinitel podle Samoljoviče. 
 
][7507,0)21(002964,0)21(100714,1 25    
 
Výstupní relativní rychlost z OL. 
 
]/[2000112 2 smhisRsww   
 












Relativní výstupní rychlost v axiální a obvodovém směru. Relativní rychlost 
v axiálním směru bude pravděpodobně třeba po přepočtech optimalizace délky lopatek 










Absolutní rychlost oběţného kola na vstupu. 
 
]/[222 22 smucaxcc   
 
Úhel absolutní rychlosti, který se snaţíme změnou úhlu β2 a Rp optimalizovat 










Profily se dělí podle dosahovaných Machových čísel do čtyř skupin, které jsou 
uvedeny v katalogu profilů, proto je třeba Machova čísla dopočítat a znovu přehodnotit 






c[m/s] – rychlost proudu na vstupu do lopatkové mříţe, a[m/s] – rychlost zvuku 
vztaţena na parametry páry před stupněm 
 
]/[ smVpka   
k [-] – isoentropický exponent závislí na teplotě a tlaku, p[MPa] – tlak za 
stupněm, V[m3] – měrný objem páry z funkce f(t,p) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
cv 1,6206 1,5986 1,5912 1,5840 1,5771 1,5703 1,5638 1,5574 
cp 2,1218 2,0973 2,0894 2,0817 2,0742 2,0669 2,0600 2,0532 
κ 1,3092 1,3120 1,3131 1,3142 1,3152 1,3163 1,3173 1,3183 
c0 359,4796 209,8434 209,8209 209,9528 209,8643 209,9384 209,8773 209,0448 
a 556,4428 554,7653 550,4925 545,5940 540,6818 536,0434 530,9189 526,2226 
Ma RL 0,6460 0,3783 0,3812 0,3848 0,3881 0,3916 0,3953 0,3973 
 
tab. 4.1.b – výpočet Machova čísla pro RL 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
cv 1,6206 1,5986 1,5912 1,5840 1,5771 1,5703 1,5638 1,5574 
cp 2,1218 2,0973 2,0894 2,0817 2,0742 2,0669 2,0600 2,0532 
κ 1,3092 1,3120 1,3131 1,3142 1,3152 1,3163 1,3173 1,3183 
c1 317,4883 182,0588 182,0394 182,1539 182,0770 182,1415 182,0886 181,3662 
a 556,4428 554,7653 550,4925 545,5940 540,6818 536,0434 530,9189 526,2226 
Ma OL 0,5706 0,3282 0,3307 0,3339 0,3368 0,3398 0,3430 0,3447 
 
4.1.c – výpočet Machova čísla pro OL 
 
Po spočtení Machových čísel se revidoval profil rozváděcích lopatek, a pokud je 
třeba provede se přepočet hodnot znovu. 
Dále pak podle úhlu α1, který vychází z lopatkového plánu je určen profil 
oběţných lopatek z katalogu profilů (PŘÍLOHA č.2). 
 
volba profilu RL S - 90 - 15A 
 
rozsah pro volbu α2 
 
70 až 120 
 
Výsledný souhrn výpočtů rychlostních trojúhelníků a volby profilů oběţných a 




tab. 4.1.d – tabulka souhrnu výpočtů rychlostních trojúhelníků a volby profilů 
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obr. 4.2.a – princip ztráty ve stupních 
 
Výpočty ztrát na kolech RL a OL nám umoţní získat hodnoty mezi jednotlivými 
koly stupňů, které jsme dosud neznali, protoţe program Turbina Delphy počítá 
parametry jen na celé stupně. Parametry pro výpočty známe z lopatkového plánu a 
výpočtů rychlostních trojúhelníků. Souhrn výsledků je uveden v tabulce (tab 4.2.a). 
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]/[)1( kgkJhisRshisRL   
 
Ztráta v RL: 
 
]/[)1( 2 kgkJhisRLZRL    
 
Entalpie za kolem po izoentropické expanzi: 
]/[12 kgkJhisRLii isRL   
 
Skutečná entalpie za kolem: 
 
]/[22 kgkJZii RLisRLRL   
 
Tlak za RL: 
 
][);( 122 MPasip RL   
 
Teplota za RL: 
 
][);( 222 Cpit RL   
 
Měrný objem za RL: 
 
]/3[);( 222 kgmpiv RL   
 
Entropie za RL: 
 
]/[);( 222 kgKkJpis RL   
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Vzorce pro výpočet ztrát na oběţných kolech na jednotlivých stupních. Zbylé 





]/[ kgkJhisRshisOL   
 













Entalpie za kolem po izoentropické expanzi: 
 
]/[23 kgkJhisOLii RLisOL   
 
 
tab. 4.2.a – souhrn výsledků výpočtů ztrát na RL, OL 
BC. MIROSLAV MARTINEK   FSI VUT BRNO 2012 





4.3. VOLBA DÉLKY LOPATEK VT DÍLU 
Z výpočtů programu Turbina Delphy jsme získali hodnotu výstupní délky 
rozváděcí lopatky, proto je třeba dopočítat či vhodně určit ostatní délky. Výsledky 
výpočtů délky lopatek jsou uvedeny v souhrnu (tab. 4.3.a). Pro výpočet výstupních 















m [kg/s] – průtočné mnoţství, v3 [m3/kg] – měrný objem na výstupu z OL,  
Ds [m] – střední průměr, ε [-] – parcielnost, εr [-] – kontrakční součinitel 
 
Výstupní délka lopatky musí vycházet stejně velká nebo větší jako vstupní, pro 
tuto optimalizaci můţeme měnit rychlost C2ax z rychlostních trojúhelníků, taky 
abychom dosáhly poţadované délky. 
 
Pokud je pouţita tato optimalizace je třeba znovu upravit rychlost C2ax i ve 
výpočtech rychlostních trojúhelníků a překontrolovat úhly α2 a β2, které současně jsou 




tab. 4.3.a – souhrn výsledků výpočtů délky lopatek 
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4.4. PEVNOSTNÍ VÝPOČTY LOPATEK VT DÍLU 
 
Pevnostní výpočty lopatek dělíme na dvě části, pro oběţné lopatky rotorové a 
rozváděcí lopatky statorové, oboje budou kontrolovány odděleně a na různénamáhání 
respektive kombinaci namáhání. 
 
 
obr. 4.4.a – schéma zatíţení lopatek 
 
4.4.1. PEVNOSTNÍ VÝPOČET OBĚŢNÝCH LOPATEK – PARAMETRY 
Oběţné lopatky kontrolujeme na kombinaci namáhání ohybem od obvodové síly 
odpovídající výkonu stupně a tahem v patním průřezu profilu od odstředivé síly všech 
hmot nad kontrolovaným průřezem. 
Lopatka se kontroluje v závěsu na tah od odstředivé síly, protoţe směrem od 
průřezu se její výsledný součet hmoty nad průřezem bude zmenšovat a tedy 
předpokládáme, ţe pokud vydrţí v závěsu, pak vydrţí kdekoli po celé délce. 
Pokud nevychází celková nebo dílčí dovolená namáhání lopatek, dále se 
optimalizuje šířka lopatek, které musí korespondovat se zvoleným profilem, popřípadě 
profilovou řadu změnit. 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 
úhel nastavení lopatky γ[°] 80 80 80 80 80 80 80 80 
tětiva profilu c[cm] 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 
tětiva je v charakteristice profilu oběžných lopatek vedena jako bo[cm] 
 
tab. 4.4.1.a – tabulka volených a odečtených hodnot z katalogu profilů 
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Výpočet šířky původního profilu lopatky z uvedených parametrů: 
 
][sin cmcB    
c [cm] – tětiva profilu, γ [°] – úhel nastavení lopatky 
 










  1 2 3 4 5 6 7 8 
šířka lopatky redukovaná B´[cm] 3 3 3 3 3 3 3 3 
tětiva profilu redukovaná c´[cm] 3,0463 3,0463 3,0463 3,0463 3,0463 3,0463 3,0463 3,0463 
tab. 4.4.1.b – volba redukované šířky a přepočet tětivy 
 



















1 2 3 4 5 6 7 8 
plocha odpovídají. 
šířce lopatky S[cm2] 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 
S je uvedená u profilu jako S0[cm2] 
          pocha profilu 
redukovaná S´[cm2] 2,6196 2,6196 2,6196 2,6196 2,6196 2,6196 2,6196 2,6196 
 
tab. 4.4.1.c – plocha původního profilu a přepočet na redukované hodnoty 
 
Výpočet modulu pruţnosti v ohybu pro redukované parametry a výčet modulu pro 


















1 2 3 4 5 6 7 8 
modul pružnosti 
v ohybu Wo[cm3] 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 
vychází z profilu 
         
          modul pružnosti 
redukovaný Wo´[cm3] 0,3943 0,3943 0,3943 0,3943 0,3943 0,3943 0,3943 0,3943 
 
tab. 4.4.1.d – původní modul pruţnosti v ohybu a přepočtený 
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4.4.2. PEVNOSTNÍ VÝPOČET OL – OHYBOVÉ NAMÁHÁNÍ 
Optimální poměrná rozteč volená z rozsahu odpovídajícímu profilu v katalogu 
















1 2 3 4 5 6 7 8 
optimální 
poměrná rozteč t/c opt[-] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
vychází z profilu jako topt rozsah 0,58 až 0,68 
          přibližná rozteč 
lopatek t*[mm] 18,2777 18,2777 18,2777 18,2777 18,2777 18,2777 18,2777 18,2777 
tab. 4.4.2.a – optimální a přibliţná rozteč lopatek 
 
Celkový počet lopatek a zvolený technologický počet lopatek zaokrouhlený vţdy 














1 2 3 4 5 6 7 8 
celkový počet lopatek Z[ks] 106,206 69,010 69,629 70,299 71,021 71,795 72,654 73,617 
          technologický p. lopatek z[ks] 108 70 70 72 72 72 74 74 
zaokrouhlujeme vždy nahoru a na sudé číslo 
 
tab. 4.4.2.b – celkový a technologický počet lopatek 
 
Přepočet skutečné rozteče a počet ostříknutých lopatek. Při pouţití totálního 











][´ kszz    
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
skutečná rozteč t[mm] 17,9740 18,0193 18,1808 17,8460 18,0293 18,2256 17,9453 18,1830 
počet ostříknutých lop. z´[ks] 108 70 70 72 72 72 74 74 
 
tab. 4.4.2.c – skutečná rozteč a počet ostříknutých lopatek 
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FuMo   
 
Namáhání v ohybu je výpočet stěţejní pro srovnání s dovoleným namáháním 
v ohybu, které je stanoveno na hodnotu (18MPa), kterou pouţívá ŠKODA POWER. 







o   
 
 
tab. 4.4.2.d – výsledky výpočtu ohybového namáhání OL 
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4.4.3. PEVNOSTNÍ VÝPOČET OL – TAHOVÉ NAMÁHÁNÍ 
Tahové namáhání a kontrolu lopatek provádíme při uvaţování zvýšených otáček o 
20% oproti provozním (5500 ot/min). Pro lopatky VT dílu je na konci přidaná bandáţ, 
která pomáhá zamezit úniku páry přes špici lopatky, jejíţ váhu musíme také započítat 
do hmoty, která lopatku namáhá tahem - vlivem odstředivé síly. Výpočty zborcené 
lopatky, které jsou po svojí délce odlehčené, je třeba upravit koeficientem korekce tahu. 
Pro výpočty předpokládám hustotu oceli (7850 kg/m3) a z katalogu materiálu 




obr. 4.4.3.a – rotorová lopatka s naznačeným patním průměrem, působením síly a bandáţí 
 
Výpočet objemu lopatky, hmotnosti lopatky (výsledky v souhrnu tab. 4.4.a). 
 
][ 3mlSV   
][kgVm    
 
Objem bandáţe OL. 
 
][)( 3mvblvDsVb    
b [m] – šířka bandáţe, v [m] – výška bandáţe 
 
tab. 4.4.3.a – výpočet objemu bandáţe 
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Celková hmotnost bandáţe i lopatky (výsledky v souhrnu tab. 4.4.a). 
 
















tab. 4.4.3.b – výpočet dostředivého zrychlení 
 
Odstředivá síla. 
][´ NadmcFod   
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
odstř. síla Fod[N] 8885,46 12684,52 13557,16 14445,91 15501,38 16654,43 17874,51 19352,40 
 
tab. 4.4.3.c – výsledky výpočtu odstředivé síly 
 





tv   
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
V Z Z Z Z Z Z Z 
σtV[MPa] 33,9194 48,4220 51,7532 55,1459 59,1750 63,5767 68,2342 73,8760 
 
tab. 4.4.3.d – namáhání v tahu pro válcovou lopatku 1.st 
 





tz   
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
V Z Z Z Z Z Z Z 
σtZ[MPa] 54,2710 77,4752 82,8051 88,2334 94,6801 101,7228 109,1748 118,2016 
 
tab. 4.4.3.e – namáhání v tahu pro zborcené lopatky 
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4.4.4. PEVNOSTNÍ VÝPOČET OL – CELKOVÉ NAMÁHÁNÍ 
Pro výpočet celkového namáhání je třeba uvaţovat pracovní prostředí, ve kterém 
se bude materiál nacházet, tedy uvaţujeme pracovní teplotu, která mění vlastnosti 
materiálu. 
V katalogu materiálů (PŘÍLOHA č.3) pro zvolený materiál (PAK 1.6) vyčteme 
hodnoty dovolených namáhání při určitých teplotách, ty poté porovnáme s hodnotami 
celkového namáhání jednotlivých lopatek. (výsledky v souhrnu tab. 4.4.a). 
 
dMPatocelk   ][  
 




tab. 4.4.a – souhrn výsledků pevnostních výpočtů oběţných rotorových lopatek 
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4.4.5. PEVNOSTNÍ VÝPOČET ROZVÁDĚCÍCH LOPATEK – PARAMETRY 
Rozváděcí lopatky VT dílu jsou relativně krátké a jsou zasazeny v dílu vnitřní 
vestavby skříně „nosiči lopatek“. Průměr rotoru je relativně malý a nejsou pouţity disky 
ani u rotoru ani statoru. 
Zde je uvaţováno namáhání od přetlaku na plochu lopatek. Dovolené namáhání 
budeme opět uvaţovat pro různé provozní teploty na stupních, jako tomu bylo u 
rozváděcích lopatek. 
Základní parametry pro výpočet se určují analogicky jako u oběţných lopatek 
rotoru. Materiál pro rozváděcí lopatky jsem zvolil 17 021.2 z katalogu materiálů 
(PŘÍLOHA č.3). 
 
Základní parametry. volený úhel nastavení a tětiva profilu odpovídající 
příslušnému vybranému profilu lopatek. 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
úhel nastavení lopatky γ[°] 30 30 30 30 30 30 30 30 
tětiva profilu c[cm] 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 
tětiva je v charakteristice profilu oběžných lopatek jako bo[cm] 
 
tab. 4.4.5.a – tabulka základních volených a odečtených parametrů 
 
Šířka původní lopatky a volená redukovaná. 
 
][sin´ cmcB    
 
šířka lopatky B[cm] 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 2,575 
šířka lopatky redukovaná B´[cm] 5 4 4 4 4 4 4 4 
 
tab. 4.4.5.b – šířka lopatky původní, redukovaná 
 










tětiva profilu redukovaná c´[cm] 10 8 8 8 8 8 8 8 
 
tab. 4.4.5.c – redukovaná přepočtená tětiva 
 
Plocha odpovídající šířce lopatky v katalogu profilů. 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 
plocha odpovídají. šířce lopatky S[cm2] 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
S je uvedená u profilu jako S0[cm2] 
 
tab. 4.4.5.d – plocha odpovídající původní lopatce 
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plocha profilu redukovaná S´[cm2] 12,4423 7,9631 7,9631 7,9631 7,9631 7,9631 7,9631 7,9631 
 
tab. 4.4.5.e – přepočtená redukovaná plocha profilu 
 


















1 2 3 4 5 6 7 8 
modul pružnosti v ohybu Wo[cm3] 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
vychází z profilu 
         modul pružnosti red. Wo´[cm3] 3,2945 1,6867 1,6867 1,6867 1,6867 1,6867 1,6867 1,6867 
 
tab. 4.4.5.f – modul pruţnosti v ohybu původní lopatky a redukovaný 
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4.4.5. PEVNOSTNÍ VÝPOČET RL – OHYBOVÉ NAMÁHÁNÍ 
Pro pevnostní výpočet rozváděcích lopatek statoru je vhodné mít vzorový výkres 
lopatky, kde budou patrné detaily lopatky. Zejména pak bandáţe na špici lopatky, 
uchycení na ucpávky a podobně, aby bylo moţné určit rozměry ploch na, které bude 




obr. 4.4.5.a – naznačení stavby lopatky 
 

















1 2 3 4 5 6 7 8 
optimální poměrná rozteč t/c opt[-] 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
vychází z profilu jako topt rozsah 0,7 až 0,85 
          přibližná rozteč lopatek t*[mm] 75 60 60 60 60 60 60 60 
 
tab. 4.4.5.a – optimální a přibliţná rozteč 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
celkový počet lopatek Z[ks] 25,88 21,02 21,21 21,42 21,64 21,87 22,13 22,43 
          technologický p. lopatek z[ks] 26 22 22 22 22 22 24 24 
zaokrouhlujeme vždy nahoru a na sudé číslo 
 
tab. 4.4.5.b – celkový a technologický počet lopatek 
 
Přepočet skutečné rozteče a počet ostříknutých lopatek. Při pouţití totálního 











][´ kszz    
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
skutečná rozteč t[mm] 74,6612 57,3341 57,8481 58,4051 59,0048 59,6474 55,3313 56,0643 
počet ostříknutých lop. z´[ks] 26 22 22 22 22 22 24 24 
použit totální / parcielní ostřik 
 
4.4.5.c – skutečná rozteč, počet parcielně ostříknutých lopatek 
 














Přetlak vyvozující tahové namáhání. 
 
][10 MPappp   
 
Ohybová síla působící na střed lopatky. 
 
][NSpF   
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
výška bandáže RL VbSL 0,026 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 
výška paty statorové lopatky VpSL 0,011 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065 
 
DS[m] 0,548 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 
 
DH[m] 0,6579 0,4660 0,4732 0,4809 0,4894 0,4985 0,5084 0,5196 
 
tab. 4.4.5.d – rozměry potřebné pro výpočet plochy 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
p1 9,7 7,437 6,7796 6,1707 5,6067 5,0863 4,6055 4,163 
p2 7,437 6,7796 6,1707 5,6067 5,0863 4,6055 4,163 3,7575 
Δp[Mpa] 2,263 0,6574 0,6089 0,564 0,5204 0,4808 0,4425 0,4055 
         F[N] 235517,42 71056,86 69059,11 67233,78 65399,19 63818,88 62203,29 60673,37 
 
tab. 4.4.5.e – výsledky výpočtu plaku a síly 
 








y [m] – místo působení síly, z [ks] – počet lopatek 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
y[m] 0,0549 0,0920 0,0956 0,0995 0,1037 0,1083 0,1132 0,1188 
Zsk[ks] 26 22 22 22 22 22 24 24 
Mo[Nm] 497,6936 297,1288 300,1127 303,9917 308,2998 314,0542 293,4378 300,3936 
γ[°] 30 30 30 30 30 30 30 30 
 
tab. 4.4.5.f – výsledky výpočtu ohybového momentu 
 












γ [°] – efektivní úhel nastavení lopatky 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
M1[Nm] 248,8468 148,5644 150,0564 151,9959 154,1499 157,0271 146,7189 150,1968 
M2[Nm] 431,0153 257,3211 259,9052 263,2646 266,9955 271,9789 254,1246 260,1485 
 
tab. 4.4.5.g – rozklad ohybového momentu do sloţek 
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Napětí v lopatce k porovnání s dovoleným napětím. Pokud lopatka nevyhovuje je 











tab. 4.4.5.h – výsledek pevnostních výpočtů 
 
Výsledný souhrn pevnostních výpočtů rozváděcích statorových lopatek. 
 
 
tab. 4.4.5 – souhrn výsledků pevnostních výpočtů rozváděcích lopatek statoru 
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4.5. KONTROLA NAVRŢENÉHO ROTORU PRO VÝKRES 
Na základě parametrů průtočné části, konzultací s firmou Škoda Power byl 
navrţen rotor turbíny, který je zobrazen ve výkresu řez turbínou a exportech z programu 
SolidWorks. Pro základní potvrzení vhodnosti návrhu rotoru se pouţívá výpočet na krut 
a kritických otáček resp. porovnání dvou vztahů pro kritické otáčky. 
 
2,05,0 RpDK   
Výpočet dovoleného napětí v krutu vychází z hodnoty na mezi v kluzu, která je 




MAT 16 536.6 
mez kluzu materiálu rotoru Rp0,2[Mpa] 686 
dovolené napětí v krutu τDk[Mpa] 343 
 












Ve výpočtu je uvaţován (P) jako výkon VT dílu, (n) otáčky VT dílu a (ηg) 
účinnost převodovky. 
 
technický výkon VT dílu P[W] 14490210 






jmenovitý kroutící moment Mk[Nm] 25476,88 
 
tab. 4.5.b – výpočet kroutícího momentu 
 
Dále jsou aplikovány vztahy pro zkratový kroutící moment, modul pruţnosti 
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napětí hřídele v krutu 
 







        dovolené napětí v krutu τDk[Mpa] 343 
    
Pro zvolený tip turbínového tělesa byly vybrány následující vztahy popisující 
kritické otáčky rotoru. 
 
]1[min7,01  provozk nn
 
 
Koeficient 0,7 vychází z předpokladu elastického rotoru pouţívaného pro daný tip 








V tomto vztahu (y) znamená průhyb rotoru. Pro učení této hodnoty byl vyuţit 
program SolidWorks a jeho nástroje pro výpočet nosníků a analýza nástroje COSMOS. 
K výsledné hmotnosti rotoru je třeba připočíst hmotnost lopatek, která je uvedena 
v kapitole 4.4. pevnostních výpočtů. 
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Pro provedení potřebných analýz nosníku bylo třeba 
vytvořit skicu rotoru a poté vytvořit 3D model. Modelu byly 
přiřazeny základní fyzikální vlastnosti: definované rozměry a 
materiál rotoru.  
 
 
obr. 4.5.a – rotor pohled 
obr. 4.5.b – parametry rotoru ze sw SolidWorks 
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Výsledky výpočtů vzorců pro výpočet kritických otáček je třeba dát do 
vzájemného vztahu, podle následujícího vzorce, výsledek by neměl překročit hodnotu 











tab. 4.5.a – výsledky výpočtů rotoru 
 
Z uvedeného vyplývá, ţe rotor by měl základním předpokladům vyhovět. Jeho 
detailní pohled je uveden ve výkrese podélného řeţu turbínovým tělesem. 
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4.6 ZÁKLADNÍ DOPOČET PŘEDPOKLADU POTRUBÍ 
Pro kompletaci výkresu je nutný základní předpoklad vstupního a výstupního 
potrubí, jejich hodnoty DN, počet vstupů a výstupů. Pro základní předpoklad uvaţujeme 
dva vstupy a jeden výstup. Jako zakládní předpoklad uvaţujeme ideální rychlost 





m [kg/s] – hmotnostní tok, i [ks] – počet potrubí, w [m/s] – rychlost páry 
v potrubí, S [m2] – průřez potrubí, v [m3/kg] – měrný objem páry 
 
POTRUBÍ Č.1 NÁZEV: VÝSTUP   
     hmotnostní tok 
 
m[kg/s] 79,6975 




měrný objem páry (lop. plán) v[m3/kg] 0,0559 
     výpočet vychází z rovnice kontinuity 
 
     potřebný průřez potrubí S1[m2] 0,089102 
potřebný průměr potrubí d[m] 0,33682 
   
d[mm] 336,8203 
     volené potrubí DN 
 
DN 340 
     přepočet průřezu potrubí S2[m2] 0,090792 
přepočet rychlosti v potrubí w2[m/s] 49,06918 
 
POTRUBÍ Č.2 NÁZEV: VSTUP   
     hmotnostní tok 
 
m[kg/s] 79,6975 




měrný objem páry (lop. plán) v[m3/kg] 0,0318 
     výpočet vychází z rovnice kontinuity 
 
     potřebný průřez potrubí S1[m2] 0,025344 
potřebný průměr potrubí d[m] 0,179635 
   
d[mm] 179,635 
     volené potrubí DN 
 
DN 180 
     přepočet průřezu potrubí S2[m2] 0,025447 
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Na základě výpočtů bilančních schémat pro dvě vybrané varianty vysokotlakého 
dílu parní turbíny 65MW a jejich následném porovnání vyšla nejprve výhodněji varianta 
plnootáčkového VT dílu (3000 min-1), protoţe druhá varianta v závěru bilančních 
výpočtů zahrnuje účinnost převodovky a ta výsledek deformovala v neprospěch 
vysokootáčkové varianty. Aby bylo moţné objektivně zhodnotit vhodnost řešení, je 
třeba vytvořit ještě základní návrh průtočné části VT dílu, kde jsou patrné i ekonomické 
stránky projektu a výpočet účinností jednotlivých stupňů i celého tělesa je přesnější. 
Proto aţ na základě výpočtů průtočné části byla zvolena vhodnější varianta, 
kterou byl vysokootáčkový VT díly (5500 min-1). Důvodem byl menší počet stupňů a 
tedy její relativní jednoduchost a niţší ekonomické náklady, které v praxi s hmotností 
zařízení rostou. Z hlediska účinností je třeba dodat, ţe vysokootáčkový díl dosáhl ve 
srovnání v plnootáčkovým lepších hodnot. Je to dáno větší délkou lopatek jiţ na prvních 
stupních. 
Pro další optimalizaci zvolené varianty byly provedeny výpočty rychlostních 
trojúhelníků a k tomu zvolen odpovídající profil lopatek. Dále dopočet ztrát ve stupních, 
volba délky lopatek a pevnostní výpočty lopatek. 
Aby bylo moţné sestavit výkres podélného řezu turbínovým tělesem bylo třeba 
navrhnout rotor a provést základní kontrolu na krut a kritické otáčky. Výsledkem je 
podélný řez turbínovým tělesem vysokootáčkového VT dílu parní turbíny 65 MW. 
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Příloha č.1 – bilanční schéma zapojení 
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7. SEZNAM DŮLEŢITÝCH SYMBOLŮ 
VT  vysokotlaký díl 
ST  středotlaký díl 
NT  nízkotlaký díl 
VTOx  vysokotlaký ohřívák napájecí vody č.x 
NTOx  nízkotlaký ohřívák napájecí vody č.x 
OL  oběţné lopatky 
RL  rozváděcí lopatky 
OK  oběţná kola 
RK  rozváděcí kola 
ODPL  odplyňovák 
Dp  patní průměr 
Ds  střední průměr 
p [MPa]  tlak 
t [°C]  teplota 
i [kJ/kg]  entalpie 
s [kJ/kg.K] entropie 
h [kJ/kg] spád 
m [kg/s]  hmotnostní tok 
 
8. POUŢITÝ SOFTWARE 
[1sw] Microsoft Office: Excel, Word 
 
[2sw] Turbina Delphy, výpočet průtočné části, Davidge & Kýša 
 
[3sw] SolidWorks 2007 
 
[4sw] AutoCAD 2009 
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